Laboratorium PK Pegimek Sp. z 0.0. w Swidniku Formularz nr 03a/PO-05 edycja 20 obowiazuje od dnia 26.08.2024
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 1-W/524/2025/M

Zleceniodawca: Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Melgiew Sp. z 0.0. 21-007 Melgiew, ul. Partyzancka 42
Przedmiot badan: woda z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Podzamcze
Adres pobrania probki: 21-007 Melgiew, Melgiew ul. Partyzancka 19
Punkt pobrania probki: Przedszkole niepubliczne - kran w gtéwnym pomieszczeniu kuchni
Probka pobrana dnia: 22.07.2025 dostarczona: 22.07.2025 Stan probki: prawidtowy
Prébke pobrata osoba uprawniona (wg PN-EN ISO 19458:2007Y): Julia Herda
(imie, nazwisko)
Nr analizy: 524

Data rozpoczecia/zakoficzenia badania: 22.07.2025 /25.07.2025

Warto$¢ parametryczna’
Badany parametr Metoda badawcza Wymk Jedn.ostka
badania miary .
. Objetosc

Liczba L

mikroorganizmdow i
[ml]

Ogolna liczba mikroorganizmow - ) A5 45 . bez nieprawidlowych
w 22°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004 [36-56]" Jjtk mian

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-064" 0 NPL 0 100
Escherichia coli PN-EN [SO 9308-2:2014-06 4" 0 NPL 0 100
Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 4+ 0 jtk 0 100

Jjtk — jednostki tworzace kolonie; NPL — naybardZIeJ prawdopodobna liczba; *Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U.
2017 poz. 2294); N metoda nieakredytowana; * metoda akredytowana; “parametry i metody badawcze zatwierdzone przez PPIS w Swidniku

decyzja nr ONS.HK.9020.14.1.2024 z dnia 18.12.2024: " Przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru, bez etapu pobierania probek,
zostata oszacowana zgodnie z 1SO 29201 z zastosowaniem podejscia calosciowego i zostata obliczona dla wspolczynnika k=2 zapewniajac

poziom ufnosci ok. 95%; Zakres akredytacji dostepny na stronie www.pca.gov.pl
Kierg %11\/‘”' rNorium
podpis y zgtwierdzajacej sprafvozdanie
p Zgtwierazajace) p,/(, arczyk
Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do badanego przedmiotu.

Sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody Laboratorium powielane inaczej jak w calosci.

Koniec Sprawozdania
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 1-W/525/2025/M

Zleceniodawca: Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Melgiew Sp. z 0.0. 21-007 Melgiew, ul. Partyzancka 42
Przedmiot badan: woda z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Podzamcze
Adres pobrania probki: 21-007 Melgiew, Podzamcze 18
Punkt pobrania probki: Lesniczowka — budynek mieszkalny (kran w kottowni)
Probka pobrana dnia: 22.07.2025 dostarczona: 22.07.2025 Stan prébki: prawidtowy
Prébke pobrata osoba uprawniona (wg PN-EN ISO 19458:2007"): Julia Herda
(imig, nazwisko)
Nr analizy: 525
Data rozpoczgcia/zakonczenia badania: 22.07.2025 /25.07.2025

Warto$¢ parametryczna’
Badany parametr Metoda badawcza Wym!( Jedn-ostka
badania miary .
’ Objetosc
Liczba s
mikroorganizmow probki
= [ml]
Ogolna liczba mikroorganizmow ) s 2 ; bez nieprawidtowych
w 22°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004 [0-8]" jtk mian 1
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-064" 0 NPL 0 100
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-064" 0 NPL 0 100
Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 A* 0 Jjtk 0 100

jtk — jednostki tworzace kolonie; NPL — na]bardzw] prawdopodobna liczba; *Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U.
2017 poz. 2294); N metoda nieakredytowana; * metoda akredytowana; "‘parametry i metody badawcze zatwierdzone przez PPIS w Swidniku
decyzja nr ONS.HK.9020.14.1.2024 z dnia 18.12.2024; " Przedstawiona niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru, bez etapu pobierania probek,
zostala oszacowana zgodnie z 1SO 29201 z zastosowaniem podejscia catosciowego i zostala obliczona dla wspotczynnika k=2 zapewniajac
poziom ufnosci ok. 95%; Zakres akredytacji dostepny na stronie www.pca.gov.pl
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Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do badanego przedmiotu.
Sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody Laboratorium powielane inaczej jak w calosci.

Koniec Sprawozdania
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 1-W/526/2025/M

Zleceniodawca: Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Metgiew Sp. z 0.0. 21-007 Melgiew, ul. Partyzancka 42
Przedmiot badan: woda z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Podzamcze
Adres pobrania probki: 21-007 Metgiew, Minkowice 53
Punkt pobrania probki: Remiza OSP — kran na zapleczu sklepu
Probka pobrana dnia: 22.07.2025 dostarczona: 22.07.2025 Stan probki: prawidtowy
Probke pobrata osoba uprawniona (wg PN-EN ISO 19458:2007Y): Julia Herda
(imie, nazwisko)
Nr analizy: 526
Data rozpoczecia/zakonczenia badania: 22.07.2025 /25.07.2025

Warto$¢ parametryczna”
Badany parametr Metoda badawcza Wym%( Jedr%o%tka
badania miary )
. Objetosc
Liczba S
mikroorganizmow probki
= [ml]
Ogolna liczba mikroorganizmow A 54 . bez nieprawidlowych
; - 222 ’ A . ?
w 22°C po T2h PN-EN ISO 6222:2004 [41-71] Jjtk Jmian 1
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 " 0 NPL 0 100
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06*" 0 NPL 0 100
Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 Jjtk 0 100

jtk — jednostki tworzace kolonie; NPL — najbardziej prawdopodobna liczba; *Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U.
2017 poz. 2294); N metoda nieakredytowana; * metoda akredytowana; ‘parametry i metody badawcze zatwierdzone przez PPIS w Swidniku
decyzja nr ONS.HK.9020.14.1.2024 z dnia 18.12.2024; Przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona pomiaru, bez etapu pobierania probek,
zostala oszacowana zgodnie z 1SO 29201 z zastosowaniem podejscia calosciowego i zostata obliczona dla wspolczynnika k=2 zapewniajac
poziom ufnosci ok. 95%; Zakres akredytacji dostgpny na stronie www.pca.gov.pl
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Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do badanego przedmiotu.
Sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody Laboratorium powielane inaczej jak w cafosci.

Koniec Sprawozdania
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 1-W/526/2025/FCH

Data

Zleceniodawca: Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Melgiew Sp. z 0. 0. ul. Partyzancka 42, 21-007 Metgiew
Przedmiot badan: woda z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Podzamcze
Adres pobrania probki: Minkowice 53, 21-007 Melgiew
Punkt pobrania probki: Remiza OSP — kran na zapleczu sklepu
Probka pobrana dnia: 22.07.2025 dostarczona: 22.07.2025
Stan probki: prawidlowy
Prébke pobrata osoba uprawniona (wg PN-ISO 5667-5:2017-10"): Julia Herda
(imig i nazwisko)
Nr analizy: 526
Data rozpoczecia/zakonczenia badania: 22.07.2025/22.07.2025

Wynik badania Wartos¢ parametryczna*

Badana cecha Metoda badawcza
Jednostka miary Wartos¢
pH PN-EN ISO 10523:2012% - 7.4 +0,1 6,5-9,5
Punowaineil elskiryems PN-EN 27888:1999** uS/cm 628 + 82" 2500
wiasciwa
R Akceptowalna przez konsumentow
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09*" NTU 0,17 +0,04" i bez nieprawidtowych zmian
Zalecany zakres warto$ci do 1,0

*Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294); temp. pomiaru pH= 222°C; temp. pomiaru PEW = 21,8 G,
Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury. “Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru, bez etapu pobierania probek, opiera si¢ na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspolezynnik k=2 zapewniajac poziom ufnosci ok. 95%. * metoda akredytowana; Nmetoda nieakredytowana “parametry i metody
badawcze zatwierdzone przez PPIS w Swidniku decyzja nr ONS.HK.9020.14.1.2024 z dnia 18.12.2024; Zakres akredytacji dostgpny na stronie ww.pca.gov.pl
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Wyniki badania odnosza si¢ wytacznie do badanego przedmiotu.
Sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody Laboratorium powielane inaczej jak w catosei.

Koniec Sprawozdania




